




Otwock, dn. 11-10-2012r. 
PGE Dystrybucja S.A. 
Oddzial Warszawa 
Rejon Energetyczny Otwock 
05-400 Otwock 
ul. Warszawska 27 
tel. 0-22 778-28-20 fax. 0-22 778-28-12 

 

Rejon Energ yczny Otwock 
Wydziai Przyia za 'a 

 i  Rozvvciu 

Inżynier 	
• 

Za zgodno  
z oryginat:rn  

Urzqd Miejski w Halinowie 
SpOldzielcza 1 
05-074 HalinOw 
Nr kontrahenta: NO3C88 

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 121R3/15523 
dla podmiotu grupy przylqczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV 

Nazwa i lokalizacja obiektu przytqczanego: ~letlenie uliczne , JOZEFIN , ul. SZYSZKOWA „ gm. HALINOW . 

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkbw 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p ċzn. zm .), w odpowiedzi na wniosek 
okreSla sig nastgpuja_ce warunki przylaczenia: 
1. Miejsce przylaczenia: Linia napowietrzna. 
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowia .ce jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wlasnoSci sieci 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytqczanego: zaciski prqdowe przytqcza na slupie linii 
nn . 

3. Moc przytqczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe. 
4. Rodzaj przytqcza: napowietrzne. 
5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiqzanych z przytqczeniem: 

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej BRZEZINY KROLEWSKIE [0515 ] do zwigkszonego obciażenia: b/z . 
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Wybudowaniu linii napowietrznej ~ietlenia ulicznego AsXSn 

2x25mm2 — na projektowanych slupach. 
wykonanie instalacji odbiorczej spelniaja .cej wymogi okreSione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w technicznych, jakimi powinny odpowiada ċ  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75, poz.690), z pOzniejszymi zmianami. 

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON . 
8. Wymagania dotycza.ce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 	3-fazowy 

bezporedni energii czynnej . 
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glOwnego: topikowe (rozlqcznik bezpiecznikowy) 20 A w zlqczu; 

zabezpieczenie w ztqczu pomiarowym: nadmiarowo-prgdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do 
plombowania 10 A . 

10. Jako system dodatkowej ochrony od poraZeh przyja ċ  samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreSionym 
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN -C. 

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mo że byċ  wigkszy ni ż  tg p = 0,4. 
12. Poziom zmiennoSci parametrOw technicznych energii elektrycznej w sieci mieSci sig w granicach przywotanego wyżej 

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki. 
13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nale4,ce do Odbiorcy powinny zapewnia ċ  bezpieczehstwo użytkowania, a przede 

wszystkim ochrong przed poraZeniem pragem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami laczeniowynni 
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie 
prace winna wykona ċ  firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robbt elektrycznych. 

14. Informacje dodatkowe: 
• warunki przytqczenia sa.  ważne 2 lata od daty ich dorgczenia, 
• realizacja inwestycji zwiazanych z przytqczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na zasadach 

okreSionych w umowie o przylapzenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkbw przytqczenia (w tym 
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważnoci warunkbw przytaczenia umowy 
o przylaczenie. 

• Prowadza_cym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkbw przylqczenia jest: Idziak Pawel tel.: 
(22) 778-29-38 . 

15. Uwagi dodatkowe: Schemat jednokreskowy instalacji odbiorczej dostarczyċ  do uzgodnienia w Rejonie 
Energetycznym. 

Opracowaċ  projekt budowlany zasilania, Zawne ċ  z PGE Dvstrybucia S.A stosowna UMOWe dot.  



Otwock, dn. 11-10-2012r. 
/4000010#11 	 PGE Dystrybucja S.A. 

Oddzial Warszawa PGE---,  Rejon Energetyczny Otwock 
05-400 Otwock 
ul. Warszawska 27 
tel. 0-22 778-28-20 fax. 0-22 778-28-12 

Urzad Miejski w Halinowie 
SpOldzielcza 1 
05-074 Halin ċow 
Nr kontrahenta: NO3C86 

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 12/R3/15520 
dla podmiotu V grupy przyl4czeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV 

Nazwa i lokalizacja obiektu przyiaczanego: c~ietlenie uliczne , GRABINA „ , gm. HALINW . 

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg ċlowych warunkċw 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6±n. zm.), w odpowiedzi na wniosek 
z dnia: 11-10-2012 r., okrela sig nastgpujace warunki przyfaczenia: 
1. Miejsce przylaczenia: linia 
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczenie miejsce rozgraniczenia wfasnoci sieci 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyiaczanego: zaciski prqdowe przylqcza na slupie linii 
nn . 

3. Moc przylaċzeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe. IstnieAce 3kW 
4. Rodzaj przylacza: napowietrzne. 
5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przy#aċzeniem: 

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej GRABINA 1 [ 0485 ] do zwigkszonego obciażenia:b/z 
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Wybudowaniu linii oSwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2/ 

YAKXS 4x25mm2 — na projektowanych slupach, wykonanie instalacji odbiorczej speiniajqcej wymogi okrelone 
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk ċw technicznych, jakimi powinny 
odpowiada ċ  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p ċżniejszymi znniananni. 

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SOK 
8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 	3-fazowy 

bezpoSredni energii czynnej . 
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gi ċwnego: topikowe (roztqcznik bezpiecznikowy) 20 A w zlaczu; 

zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym: nadmiarowo-prqdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do 
plombowania 10 A . 

10. Jako system dodatkowej ochrony od pora żeri przyjaċ  samoczynne wyaczanie zasilania w czasie okrelonym 
w obowia.zujaċych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C. 

11. Wynnagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mo że byċ  wigkszy ni ż  tg p = 0,4. 
12. Pozionn zmiennoci parametrċw technicznych energii elektrycznej w sieci mie ści sig w granicach przywolanego wy żej 

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. 
13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nale żace do Odbiorcy powinny zapewnia ċ  bezpieczetistwo użytkowania, a przede 

wszystkim ochrong przed porażeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami laczeniowymi 
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstanienn po żaru, wybuchem i innymi szkodanni. Wszelkie 
prace winna wykona ċ  firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob ċ t elektrycznych. 

14. Informacje dodatkowe: 
• warunki przylaċzenia saważne 2 lata od daty ich dorgczenia, 
• realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na zasadach 

okrelonych w umowie o przylaċzenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkċw przytaczenia (w tym 
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważnoci warunkċw przylaczenia umowy 
o przytaċzenie. 

• Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkbw przylaczenia jest: Idziak Pawel tel.: 
(22) 778-29-38 . 

15. Uwagi dodatkowe: Schemat jednokreskowy instalacji odbiorczej dostarczy ċ  do uzgodnienia w Rejonie Energetycznym. 
Opracowa ċ  projekt budowlany zasilania, Zawrze ċ  z PGE Dystrybucja S.A stosowna umowg dot. 
unnieszczania/eksploatacji urzadzeri owietlenia ulicznego na is~cych urzaċlzeniach Spċtki 
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W SIEDLCACH 
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji 

08-110 Siedlce, ul. Zbrojna 39. tel.: +48 (25) 644-73-51, +48 (25) 746 33 25, fax: +48 (25) 746-33-29, e-mail: k.bialowas@plk-sa.pl  

Siedlce, dnia 12 kwietnia 2013 r. 
IZIW2-505-Z-22/1/13 

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE 
„KIE" Ryszard Kieś  

ul. Nowa 10 
05-090 Raszyn 

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2013 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji shipa 
(3, wietleniowego, kablowej linii c,wietleniowej i napowietrznej linii owietleniowej 
w miejscowoki Grabina, gm. HalinOw na dz. ew. nr  83, 123, 79/12 w sgsiedztwie tor6w linii 
kolejowej nr 2 Warszawa — Terespol dz. ew. 63 obreb JOzefin, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zaklad Linii Kolejowych w Siedlcach opiniuje pozytywnie. 

E - 
wh 

ingr r ż . A 	ą
4.ths-wt.0  

Opracowala: 
Halina Dybula 
tel./fax. (25) 746 33 25 



Wojewċ•dzki Zarzqd 
Melioracji i Urzqdzefi Wodnych w Warszawie 

Oddzial Warszawa 
Inspektorat w Otwocku z siedzib4 w Sobiekursku 

05-480 Karczew, Sobtekursk 24, tel. 22 779 32 86, fax 22 779 32 86 
http://wzmiuw.waw.pl , e-mail: inspotwock a@wzmiuw.waw.pl  

W/IOT 4105/T-2/1347/360/12 
	

Sobiekursk, 2012-11-26 

Urzqd Miejski w Halinowie 
ul. Spdd*lca 1 
05-074 Han, 

Wojewdzki Zarzqd Melioracji i Urzglzen Wodnych w Warszawie Oddzial 

w Warszawie Inspektorat w Otwocku z siedzibq w Sobiekursku informuje, że projektowana 

trasa oSwietlenia ulicznego przebiegajgca po dzialkach nr ew. 21, 16/1, 17/9, 29/1, 105, 120, 

79/12, 123, 83, 63 w miejscowo§ci Jzefin gm. Halin ċlw przy ulicy Szyszkowej nie koliduje 

z urzglzeniami melioracyjnymi. 

W zwiqzku z powyższym WZMiUW w Warszawie Oddzial w Warszawie Inspektorat 

w Otwocku z siedzibq w Sobiekursku uzgadnia trase w/w inwestycji. 

Integralnq czekiq niniejszego uzgodnienia jest mapa z naniesiong trasq linii napowietrzno 
KIEROWN 	=EKTORATU 

- kablowej. 	 vvzmwJ 	"twocku 

mgr inż. a ia Kiepurska 

Do wiadomoki:  
1. Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim; ul. Kokiuszki 3; 05-300 Minsk Mazowiecki 
2.WZMiUW Oddzial w Warszawie — UW/W 
3.Inspektorat WZMiUW w Otwocku z siedzibq w Sobiekursku, Sobiekursk 24, 05-480 Karczew 

4ZOWSZe. 
serce Polski 
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