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Halinów, dnia 07.11.2006r. 

Nr sprawy: RKI.3410-21/1/06 

 

 

 

 

Wszyscy Uczestnicy postępowania 

 
 

 

 

Dotyczy : modyfikacji treści specyfikacji w przetargu nieograniczonym na zadanie :   

                „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem, w istniejącym  

                budynku klubu w Michałowie gm. Halinów” 
 

 

W związku z zapytaniem  Wykonawcy  wypełniamy dyspozycję art. 38 ust.1 i 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r.  

nr 19, poz.177 ), udzielając na nie odpowiedzi.  
Treść pytania : 

Proszę o wyjaśnienie do w/w przetargu. 

1. Brak trzeciej strony projektu umowy. 

2. Brak spójności między przedmiarem robót a wymaganiami projektu technicznego. 

 

Wymagania z opisu technicznego do projektu Przedmiar robót 

Wydajność pompy c.o. 1,5m3/h 4,5m3/h 

Czyszczenie rurociągów brak 

Malowanie rurociągów brak 

Fundament pod kocioł wys. 5 cm brak 

Wykonanie nawiewu „Z" 14x20 cm brak 

Wykonanie ścianki dzielącej pomieszczenie kuchni z drzwiami otwieranymi na 

zewnątrz 
brak 

„Ewentualne” (?) wykonanie wyjścia na zewnątrz w miejsce okna brak 

Wykonanie zasilania elektrycznego pompy brak 

Wykonanie zasilania elektrycznego kotła brak 

Wykonanie pyłoszczelnego oświetlenia pomieszczenia brak 

Zawór grzejnikowy o śr. 15 mm 10 szt. 8 szt. 

Zawór grzejnikowy o śr. 20 mm 2 szt. 4szt. 
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Rusztowania do postawienia komina zewnętrznego brak 

Przebicia otworów w ścianach brak 

Napełnienie instalacji wodą uzdatnioną brak 

Zawory przelotowe proste kulowe Zawory mosiężne 

 

 

Odpowiedź na pytanie 1 
Pełna wersja wzoru umowy została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 3.11.2006r. 

 
Odpowiedź na pytanie 2. 
W związku ze zgłoszoną prośbą o wyjaśnienie niespójności między przedmiarem robót a 

wymaganiami projektu technicznego informujemy, że: 

1. przedmiar robót dla wykonawców z zasady obejmuje roboty podstawowe, w których 

wykonawca powinien uwzględnić wykonanie robót uzupełniających takich jak 

przebicie otworów i ich naprawa, czyszczenie i malowanie rurociągów, wykonanie 

fundamentu pod kocioł, nawiewu powietrza, zasilenia elektrycznego montowanych 

urządzeń, wymaganego oświetlenia pomieszczenia, próby i napełnienie instalacji oraz 

ewentualne rusztowanie do montażu komina.  

2. w ofercie należy wycenić zawory kulowe oraz zawory grzejnikowe termostatyczne w 

ilościach wykazanych w przedmiarze. 

3. w przedmiarze dodaje się poz. nr 24 - Wykonanie ścianki działowej z cegły pełnej o 

wys. 2,5 m i długości 5,0 m z dwustronnym otynkowaniem i pomalowaniem oraz z 

wbudowanymi drzwiami stalowymi p.poż. wys.2,0 m i szer.1,0 m. 

 

 
            Ponadto Zamawiający informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do 

dnia 14.11.2006r. do godz. 12 : 00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania 

ofert o godz. 12 :15.  

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian  

 

                        Niniejsza odpowiedź oraz informacja o terminie złożenia i otwarcia ofert jest 

wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

Burmistrz Miasta Halinów 

                                                                                             /-/ mgr Jolanta Damasiewicz 


